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PRESENTACIO

La present Guia d’Autoconsum Compartit sorgeix de
la necessitat de facilitar i col-lectivitzar I'experiéncia
de processos de legalitzacio que algunes
cooperatives ja han dut a terme i que, des de la
comissio d’'Impuls i promocio de la Federacio de
cooperatives de consumidors i usuaris, hem cregut
Important compartir. Creiem que, en un sector tant
emergent com el de les comunitats energetiques,
ens cal oferir recursos que puguin estar a l'abast
de tothom i que siguin accessibles, per facilitar

el procés de transicio energeética i fer-ho des del
col-lectiu, generant espais de saviesa col-lectiva.

Aqguesta guia pretén ser un recurs per totes aquelles
comunitats energétiques que estan a punt d’iniciar
o que han iniciat el procés de legalitzacio dels seus
autoconsums compartits. Especifica, pas a pas,

el procés a seguir i també us ofereix els diferents
documents que necessiteu per assolir 'objectiu.

Des de Coopsconsum considerem gue les
cooperatives de consumidors i usuaris son la forma
juridica que millor s’adapta als requeriments que

la Directiva Europea 2018/2001 va plantejar en la

definicio de les Comunitats Energetiques Renovables.

Aixi, en aguesta Directiva Europea es planteja,
d’entrada, la necessitat d’adoptar algun tipus de
forma juridica i que aguesta estigui basada en
una participacio oberta i voluntaria, autobnoma i
efectivament controlada pels socis o membres
gue estan situats en les proximitats dels projecte
d’energia renovables.
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Es des d’aquest punt de vista que, sense excloure
altres possibles formes juridiques, el cert és que les
cooperatives de consumidors i usuaris encaixen de
forma excel-lent amb aquest plantejament.

|, per tant, és des d’aguesta perspectiva que, des de
Coopsconsum, es vol donar suport a les diferents
comunitats energeétiques que adoptin la formula de
cooperatives de consumidors i usuaris.

La guia gue teniu entre mans és la nostra primera
contribucio a aqguestes comunitats energetiques, que
s'ampliara a futur amb altres accions.

La Guia d’Autoconsum Compartit és fruit de la
col-laboracido de SUD Renovables i Osona Energia, i
compta amb la participacio del técnic en comunitats
energéetiques del Consell Comarcal d’Osona, la
comarca de Catalunya on possiblement les comunitats
energéetiques han assolit un major resso.

Aixi doncs, esperem que us sigui util.
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1. ANTECEDENTS

1.1 INTRODUCCIO

La segUent Guia d’Autoconsum Compartit es dirigeix
al public en general, que formin part de futures
instal-lacions fotovoltaiques d’autoconsums col-lectius,
| on s’explica els passos a seguir per legalitzar
aquestes modalitats d’instal-lacions.

La guia s’ha dividit en tres grans grups segons
potencia d’instal-lacié: menor o igual a 15 kW, major
de 15 kW i menor o igual a 100 kW i major a 100 kW.
Dins de cada grup es veuran reflectits els documents
necessaris que s’hauran de presentar segons
distribuidora i modalitat.

1.2 AGENTS INVOLUCRATS

En les instal-lacions d’autoconsum intervenen
diferents actors que poden tenir diferents funcions
I responsabilitats en funcio de la modalitat
d’autoconsum que es tracti:

':: e /l Encargo de fla \

instalacion

" &= 1{
-.‘]I 5\
INSTALALIOR CONSUMIDOR . COMPENSACION
Legalizacion:
Presentacion CIE Soficitud

cau L4
‘?I Adapta contrato
— \ suministro
="y DISTRIBUIDORA MmN
. S
COMUNIDAD AUTONOMA

Figura 1: Esquema de

CIE diligenciado relacions entre agents

Inscripcidn en Registros

- Fechade involucrats.
¢ d activacidn
IL‘ %‘ X .
- Selicitud de Modificacion o Font: IDAE
INSTALADOR Solicltud de Alta def contrato ATR
Contratacion del Aporta: CIE, contrato Modifica
autoconsuma: compensacion y ATR
£nvia: Aporto: CIE y acuerdo acuerdo de reparto ")
CIE diligenciado de reparto(colectivos) | | {colectives)
Ficha autoconsumo —— Al — ."ﬁ"‘
(modeio 0) \ \( l )
Otra documentacion |
CONSUMIDOR COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA
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Consumidor associat:

Es el consumidor d’energia eléctrica en un punt de
subministrament que té associades instal-lacions
properes a la xarxa interior, o bé instal-lacions properes
a través de xarxa. Pot estar associat a un autoconsum
individual o bé a un autoconsum col-lectiu.

Titular de la instal-lacié de generacié en autoconsum:

Sera aquell que s’inscrigui com a titular d’'una
instal-lacio de generacio als registres d’autoconsum.

En les instal-lacions sense excedents, el titular sera el
consumidor. En el cas d’autoconsums col-lectius, la
titularitat sera repartida entre tots els consumidors
associats. En el marc d’'una comunitat energetica, el
titular sera la propia comunitat energetica.

En les instal-lacions amb excedents, el titular sera
el subjecte productor. En el marc d’'una comunitat
energeética, el titular sera la propia comunitat
energetica.

Productor associat:

En les instal-lacions sense excedents, aquesta figura no
existeix.

En les instal-lacions amb excedents podra ser un dels
consumidors associats o una altra persona fisica o
juridica (com per exemple una comunitat energetica),
I exercira com a titular de la instal-lacio.

En les instal-lacions amb excedents no acollides

a compensacio, sera qui aparegui inscrit com a
productor al Registre Administratiu d’Instal-lacions
de Produccio d’Energia Electrica (RAIPEE) i, per tant,
realitzi la venda d’energia excedentaria.
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Propietari de la instal-lacioé de generacié en
autoconsum:

En qualsevol modalitat d’autoconsum, podra ser una
persona fisica o juridica diferent del consumidor i del
productor. Per exemple, podra ser una comunitat de
propietaris, una empresa de serveis energetics, una
comunitat energetica, etc.

Empresa comercialitzadora:

Realitza la venda d’energia als consumidors a traveés
dels contractes de subministrament que es firmen amb
ells.

Pot ser:

 Comercialitzadora de referéncia: Esta obligada
a fer oferta del subministrament a Preu Voluntari
al Petit Consumidor (PVPC). Si un consumidor
no disposa de comercialitzadora, aguesta esta
obligada a proporcionar-li subministrament.

e Comercialitzadora de mercat lliure:
Fa oferta i negocia amb els seus clients el
subministrament de I'energia electrica al preu que
lliurement es pacti.

Empresa distribuidora:

Es la propietaria de la xarxa de distribucid d’energia
eléctrica que presta el servei de distribucio, i és
responsable de la seva gestio, operacio i manteniment.
Es responsable d’analitzar i, segons el cas, acceptar o
denegar les sollicituds d’accés i connexio.

Es també responsable de proporcionar a I'empresa
comercialitzadora les dades necessaries per tal de
realitzar la facturacio i liquidacio de I'energia i els
peatges, carrecs i quanties que procedeixin.
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Empresa instal-ladora habilitada:

Son persones fisiques o juridiques especialitzades en
instal-lacions eléctriques.

Les empreses instal-ladores en baixa tensio realitzen,
mantenen o reparen les instal-lacions electriques

en 'ambit del reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio (REBT) i les seves Instruccions Tecniques
Complementaries (ITC).

Les empreses instal-ladores d’Alta tensio realitzen les
activitats de muntatge, reparacio, manteniment, revisio
I desmuntatge de les instal-lacions d’AT | compleixen
amb els requisits de I'I'TC-RAT-21 del reglament
d’Instal-lacions Eléctrigues en Alta Tensio (RIAT).

Encarregat de la lectura:

Realitza la revisio i verificacio de les instal-lacions de
mesura, la lectura dels sistemes de mesura d’energia
eléctrica, calcula les pérdues, i posa la informacio

a disposicio de l'operador del sistema i la resta de
participants.

Als punts frontera de clients (consum),
és 'empresa distribuidora.

Als punts frontera de generacio tipus 5 (P < 15kW),
tipus 4 (1I5kW - 50kW) i tipus 3 (50kW - 450kW) és
'empresa distribuidora.

A la resta de punts frontera de generacio (tipus 11 2),
és 'operador del sistema (Redeia).

Operador del sistema:

Es “Red Eléctrica de Espafa” (REE) i té com a

funcio principal garantir la continuitat i seguretat del
subministrament eléctric i la correcta coordinacio del
sistema de produccio i transport.
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Gestor d’Autoconsum:

El Gestor d’Autoconsum actua com a representant
dels consumidors associats per a la interlocucio amb
els agents involucrats en 'autoconsum (tan individual
com col-lectiu), com ara les companyies distribuidores
I comercialitzadores, centralitzant les actuacions que
siguin necessaries. La propia comunitat energetica pot
esdevenir el gestor de I'autoconsum.

Entre les seves funcions i responsabilitats es troben:
- Centralitzar les gestions administratives i
comunicacions, podent rebre i custodiar la
documentacio relacionada amb I'autoconsum
col-lectiu: projectes, autoritzacions i CIE.

- Donar suport als consumidors en la definicié dels
criteris de repartiment i establiment de coeficients,
remetent a la comercialitzadora de cada consumidor
associat la documentacio de ' autoconsum col-lectiu:
acord de repartiment i fitxer de coeficients.

- Activar Pautoconsum col-lectiu en nom del
consumidor associat, realitzant amb la companyia
distribuidora els tramits de modificacio del contracte
ATR del consumidor associat.

- Tramitar en nom del consumidor associat, |a
modificacid del seu contracte de subministrament amb
la companyia comercialitzadora.

- Negociar amb la companyia comercialitzadora

i en nom de cada consumidor associat, el preu
dels excedents en aguella modalitat en que sigui
precis (AMB excedents ACOLLIDA a compensacio -
consumidor en mercat lliure).

- En cas d’una baixa o modificacié de consumidors
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associats, donar suport en la modificacio
convenientment de I’acord de repartiment amb

els nous coeficients. Recollir la signatura dels
consumidors afectats pel canvi en I’ acord de
repartiment i del nou consumidor entrant i remetre’ | a
les companyies comercialitzadores.

- Formular en nom dels consumidors associats les
reclamacions necessaries davant distribuidores i/o
comercialitzadores en casos de retards o aplicacions
erronies dels repartiments o activacions.
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a) Instal-lacié de produccio:

Instal-lacio de generacio inscrita en el Registre
administratiu d’instal-lacions de produccio d’energia
electrica del Ministeri per a la Transicio Ecologica,

on es reflecteixen les condicions de la instal-lacio
esmentada, en especial la seva potencia respectiva.
Addicionalment, també tenen la consideracio
d’instal-lacions de produccio les instal-lacions de
generacio que, d’'acord amb el que preveu l'article 9.3
de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, fins i tot sense
estar inscrites en el registre de produccio, compleixin
els requisits seguents:

I. Que tinguin una potencia no superior a 100 kW.

n Que estiguin associades a modalitats de
subministrament amb autoconsum.

m Que puguin injectar energia excedent en les
xarxes de transport | distribucio.

b) Instal-lacid aillada:

Aquella instal-lacio en la qual no hi ha en cap moment
capacitat fisica de connexio electrica amb la xarxa de
transport o distribucio ni directament ni indirectament
a traves d’'una instal-lacio propia o aliena. Les
instal-lacions desconnectades de la xarxa mitjancant
dispositius interruptors o equivalents no es consideren
aillades als efectes de I'aplicacio d’aguest Reial decret.

woopswons<m



16

c) Instal-lacié connectada a la xarxa:

Aquella instal-lacio de generacio connectada a
I'interior d’'una xarxa d’'un consumidor, que comparteix
infraestructures de connexio a la xarxa amb un
consumidor o que hi esta unida a traves d’'una linia
directa i que tingui o pugui tenir, en algun moment,
connexio electrica amb la xarxa de transport o
distribucio. També té la consideracio d’instal-lacio

de generacio connectada a la xarxa la que esta
connectada directament a les xarxes de transport o
distribucio. Les instal-lacions desconnectades de la
xarxa mitjancant dispositius interruptors o equivalents
es consideren instal-lacions connectades a la xarxa

als efectes de l'aplicacio d’aquest Reial decret. En el
suposit d’instal-lacions de generacio connectades a la
xarxa interior d'un consumidor, es considera que les
dues instal-lacions estan connectades a la xarxa quan o
la instal-lacio receptora o bé la instal-lacio de generacio
estigui connectada a la xarxa.

d) Linia directa:

Linia que tingui per objecte I'enllac directe d’una
instal-lacio de generacio amb un consumidor i que
compleixi els requisits que estableix la normativa en
Vigor.

e) Instal-lacié de produccid propera a les de consum i
associada a aquestes:

Instal-lacio de produccid o generacio destinada a
generar energia electrica per subministrar-ne a un o
mes consumidors acollits a qualsevol de les modalitats
d’autoconsum en qué es compleixi alguna de les
condicions seguents:

/. Que estiguin connectades a la xarxa interior dels
consumidors associats o estiguin unides a aquests a
través de linies directes.
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n Que estiguin connectades a qualsevol de les
xarxes de baixa tensio derivada del mateix centre de
transformacio.

m Que estiguin connectats, tant la generacio com
els consums, en baixa i mitja tensio, i a@ una distancia
inferior a 2000 metres en cas de cobertes | so/
industrial, 1 500 metres en les altres casuistiques. A
aquest efecte, es pren la distancia entre els equips de
mesura en la seva projeccio ortogonal en planta.

Iv. Que estiguin ubicats, tant la generacio com
els consums, en una mateixa referencia cadastral
segons els seus primers 14 digits o, si s’escau, segons
el que disposa la disposicio addicional vintena del
Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula
I‘activitat de produccio d’energia electrica a partir de
fonts d’energia renovables, cogeneracio | resiaus.

Les instal-lacions properes i associades que compleixin

la condicio | d’agquesta definicid es denominen
instal-lacions properes de xarxa interior. Les
instal-lacions properes i associades que compleixin les
condicions ii, iii 0 iv d’aquesta definicid es denominen
instal-lacions properes a través de la xarxa.

f) Poténcia instal-lada:

A excepcio de les instal-lacions fotovoltaiques, és la
que defineixen l'article 3 i la disposicio addicional
onzena del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. En
el cas d’instal-lacions fotovoltaiques, la poténcia
instal-lada és la poténcia maxima de l'inversor o,

si s’escau, la suma de les potencies maximes dels
INvVersors.

g) Xarxa interior:

Instal-lacio electrica formada pels conductors,
'aparellatge | els equips necessaris per donar servei a
una instal-lacio receptora que no pertany a la xarxa de
distribucio o transport.
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h) Serveis auxiliars de produccié:

Serveis que defineix l'article 3 del Reglament unificat
de punts de mesura del sistema electric, aprovat

pel Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual
s‘aprova el Reglament unificat de punts de mesura del
sistema electric. Els serveis auxiliars de produccio es
consideren menyspreables i, per tant, no requereixen
un contracte de subministrament particular per al
consum dels serveis auxiliars de produccio, quan es
compleixin les condicions seglents:

I. Que siguin instal-lacions properes de xarxa
interior.

i1, Que es tracti d’instal-lacions de generacio amb
tecnologia renovable destinades a subministrar a un o
més consumidors acollits a qualsevol de les modalitats
d’autoconsum i la seva potéencia instal-lada sigui
inferior a 100 kW.

i En comput anual, que l'energia consumida pels
serveis auxiliars de produccio esmentats sigui inferior a
I'1% de l'energia neta generada per la instal-lacio.

i) Mecanisme antiabocament:

Dispositiu o conjunt de dispositius que impedeix en
tot moment 'abocament d’energia electrica a la xarxa.
Aqguests dispositius han de complir la normativa de
qualitat i seguretat industrial que li sigui aplicable i, en
particular, en el cas de la baixa tensio, el que preveu la
ITC-BT-40.

j) Autoconsum:

D’acord amb el que preveu l'article 9.1 de la Llei
24/2013, de 26 de desembre, s’entén per autoconsum
el consum per part d’'un o de diversos consumidors/
es d’energia eléctrica provinent d’instal-lacions de
produccio properes a les de consum i associades a
aqguests.
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k) Autoconsum col-lectiu:

Es diu que un subjecte consumidor participa en un
autoconsum col-lectiu quan pertany a un grup de
diversos consumidors que s’'alimenten, de manera
acordada, d’energia electrica provinent d’instal-lacions
de produccio properes a les de consum i associades

a aquests. L'autoconsum col-lectiu pot pertanyer a
qualsevol de les modalitats d’autoconsum quan aquest
es faci entre instal-lacions properes de xarxa interior.
Aixi mateix, 'autoconsum col-lectiu pot pertanyer

a qualsevol de les modalitats d’autoconsum amb
excedents que defineix el RD 244/2019 quan aquest es
faci entre instal-lacions properes a traves de la xarxa.

1) Energia horaria autoconsumida en els casos
d’autoconsum individual i col-lectiu a través
d’instal-lacions properes de xarxa interior:

Es el consum net horari d’energia eléctrica d’un
consumidor provinent d’instal-lacions de produccio
properes a la de consum i associades a aquest.
Aquesta energia es correspon amb l'energia horaria
neta generada, excepte en els casos en que I'energia
horaria neta generada sigui superior a I'energia horaria
consumida, que es calcula com la diferencia entre
'energia horaria neta generada i I'energia horaria
excedent. En tot cas, es considera zero quan el valor
de la diferencia esmentada sigui negatiu.

m) Energia horaria consumida pels serveis auxiliars
de produccio:

Saldo net horari d’energia electrica consumida pels
serveis auxiliars de produccio. Per al calcul d’'aguesta
s’ha d’utilitzar 'equip de mesura de la generacio

neta. En tot cas, es considera zero quan el valor sigui
negatiu. En autoconsums compartits de menys de 100
kW és despreciable.
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n) Energia horaria excedent:

En autoconsum no col-lectiu ni d’instal-lacio propera
a traveés de la xarxa, és I'energia eléctrica neta
horaria generada per les instal-lacions de produccio
properes a les de consum i associades a aquestes

I No autoconsumida pels consumidors associats.

Per al calcul d’'aguesta s'utilitza el registre d’energia
sortint de 'equip de mesura ubicat en el punt frontera
corresponent. En cas que no hi hagi cap equip de
mesura en el punt frontera, aquesta energia es
calcula mitjancant la diferéncia entre I'energia horaria
neta generada i I'energia horaria autoconsumida pel
consumidor associat. En tot cas, es considera zero
quan el valor sigui negatiu.

o) Energia horaria autoconsumida individualitzada:

Autoconsum net horari fet per un consumidor que

fa autoconsum col-lectiu o un consumidor associat a
una instal-lacio propera a traves de la xarxa. Aguesta
energia es reparteix en funcio de 'establert en I'acord
de repartiment i es calcula segons el que estableix
'annex | del RD 244/2019. En tot cas, es considera zero
quan el valor sigui negatiu.

p) Energia horaria consumida individualitzada:

Energia neta horaria total consumida per cadascun
dels consumidors que fan autoconsum col-lectiu o un
consumidor associat a una instal-lacio propera a traves
de la xarxa. Per al calcul d’aguesta s’utilitza I'equip de
mesura en el punt frontera. En tot cas, es considera
zero quan el valor sigui negatiu.

q) Energia horaria consumida de la xarxa
individualitzada:

Saldo net horari d’energia eléctrica rebuda de la

xarxa de transport o distribucio d’'un consumidor no
procedent d’instal-lacions de generacio properes |
associades al punt de subministrament, i que participa
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en una instal-lacio d’autoconsum col-lectiu. Aquesta
definicio és aplicable a una instal-lacio propera a traves
de la xarxa, encara que nomes hi hagi un consumidor
associat. Aquesta energia es calcula com la diferencia
entre I'energia horaria consumida individualitzada per
cada consumidor i I'energia horaria autoconsumida
individualitzada, quan aquesta ultima sigui superior a
zero. En tot cas, es considera zero quan el valor sigui
negatiu.

r) Energia horaria excedent individualitzada:

Saldo net horari de I'energia horaria excedent
corresponent a un consumidor que participa en una
instal-lacio d’autoconsum col-lectiu o un consumidor
associat a una instal-lacio propera a través de la xarxa.
Aquesta energia es calcula com la diferéncia entre
I'energia horaria neta generada individualitzada |
I'energia horaria consumida individualitzada per cada
consumidor. En tot cas, es considera zero quan el valor
sigui negatiu.

w) Energia horaria neta generada individualitzada:

Es I'energia bruta generada menys la consumida pels
serveis auxiliars de produccio en un periode horari
corresponent a un consumidor acollit a la modalitat
d’autoconsum col-lectiu 0 a un consumidor associat a
una instal-lacio propera a traves de la xarxa. Aguesta
energia es calcula segons el que estableix 'annex I. En
tot cas, es considera zero quan el valor sigui negatiu.

x) Energia horaria excedent de generacio:

Es I'energia neta horaria excedent abocada de
cadascuna de les instal-lacions de generacio que
participin en autoconsum col-lectiu o una instal-lacio
propera a traves de la xarxa. Aquesta energia es
calcula segons el que estableix 'annex |. En tot cas, es
considera zero quan el valor sigui negatiu.

y) Poténcia a facturar al/la consumidor/a:
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Es la poténcia contractada o, si s’escau, demanada pel
subjecte consumidor, que correspondria facturar als
efectes d’aplicacio dels peatges d’'accés en un periode
tarifari en el punt frontera amb les xarxes de transport
o distribucio, d’acord amb el que preveu el Reial decret
1164/2001, de 26 d’'octubre, pel qual s’estableixen
tarifes d’acceés a les xarxes de transport i distribucio
d’energia eléctrica.

z) Poténcia a facturar als serveis auxiliars de
produccio:

Es la poténcia contractada o, si s'escau, demanada

pel subjecte productor associat per als seus serveis
auxiliars de produccio, que correspondria facturar als
efectes d’aplicacio dels peatges d’accés en un periode
tarifari en el punt frontera amb les xarxes de transport
o distribucio, d’acord amb el que preveu el Reial decret
1164/2001, de 26 d’'octubre.

Es la poténcia requerida per les instal-lacions de
consum en un periode tarifari. En el cas d’autoconsum
no col-lectiu de xarxa interior, es calcula com la

suma de la potencia a facturar al consumidor que
correspondria facturar als efectes d’aplicacio dels
peatges d’accés en un periode tarifari si el control de
la poténcia es fes utilitzant I'equip de mesura ubicat
en el punt frontera que registra I'energia horaria
consumida de la xarxa, meés la potencia maxima

de generacio en el periode tarifari. En la resta dels
Ccasos és la potencia requerida en el punt frontera
corresponent.

aa) Codi d’Autoconsum (CAU)
El Codi d’Autoconsum serveix per identificar la

instal-lacio d’autoconsum, doncs relaciona tots els
punts de consum i de generacio associats a la mateixa.
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Es tracta d’'un codi numeric identificatiu i el facilita
'empresa distribuidora.

bb) RITSIC

El Registre d’'instal-lacions de Seguretat Industrial

de Catalunya (RITSIC) és un registre administratiu

que té com a objectiu principal recopilar i mantenir
actualitzada la informacio sobre les instal-lacions
industrials de Catalunya relacionades amb la seguretat
industrial. El numero RITSIC serveix per a identificar la
instal-lacio d’autoconsum en el registre.

cc) RAC
El Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) és un

sistema de registre especific implementat a Catalunya
per recopilar i mantenir actualitzada la informacio

referent a les instal-lacions d’autoconsum de Catalunya.

dd) Tensions de xarxa

Es considera Baixa Tensio (BT) quan el voltatge del
sistema és < 1000V.

Es considera Alta Tensio (AT) quan el voltatge del
sistema és superior a T000V.
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Autoconsum INDIVIDUAL
Un consumidor associat

Autoconsum COL-LECTIU
Diversos consumidors

1.4 MODALITATS D’ AUTOCONSUM

El RDL 15/2018 modifica les definicions de les
tipologies d’autoconsums de l'article 9 de la Llei
24/2013 del Sector Eléctric, que junt amb les

definicions del RD 244/2019, permet crear la seglent

classificacio i caracteristiques de les instal-lacions

d’autoconsum:

SENSE EXCEDENTS
(Individual)
Mecanisme antiabocament

SENSE EXCEDENTS
acollida a compensacié
(Collectiu)
Mecanisme antiabocament

AMB EXCEDENTS
acollida a compensacid
Font Renovable.
Poténcia de produccid
<100kw.
Contracte nic consum-
auxiliars.
Contracte de compensacio.
No hi ha un altre regim
retributiu

Instal-laci6 PROPERA
en XARXA INTERIOR
Connexi6 Xarxa interior

o

associats AMB EXCEDENTS

no acollida a compensacié

Resta d'instal-lacions amb
excedents

(Venda d’excedents)

Instal-laci6 PROPERA

a TRAVES DE XARXA
Connexi6 a xarxa BT del mateix
CT. Distancia <500m o
2.000 m FV en coberta, sol
industrial o
estructures amb un altre Us.

Mateixa referéncia
cadastral (14 digits).

AMB EXCEDENTS
no acollida a compensacid

Instal-lacions amb excedents

CONSUMIDOR

Titular del subministrament

PRODUCTOR
No existeix

TITULAR INSTAL-LACIO
Consumidor

PROPIETARI
Pot ser diferent

CONSUMIDOR
Titular del subministrament

PRODUCTOR
Titular de la instal-lacio

TITULAR INSTAL-LACIO
L'inscrit en el registre d'autoconsum

PROPIETARI
Pot ser diferent

CONSUMIDOR
Titular del subministrament

PRODUCTOR
Titular de la instal-lacio

TITULAR INSTAL-LACIO
L'inscrit en el registre d'autoconsum i RAIPEE

PROPIETARI

Pot ser diferent

CONSUMIDOR
Titular del subministrament

PRODUCTOR
Titular de la instal-laci6é

TITULAR INSTAL-LACIO
L'inscrit en el registre d'autoconsum i RAIPEE

PROPIETARI
Pot ser diferent

Taula 1: Taula resum de les modalitats i les diferents possibilitats d’autoconsum.
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Per tant, els autoconsums es classifiquen en:

Sera individual quan existeixi un unic consumidor
associat a la generacio.

Sera col-lectiva quan un grup de consumidors
acordin alimentar-se de I'energia electrica provinent
d’'instal-lacions de produccio quedant tots ells
associats a aguesta/es instal-lacid/ns de generacié.

Quan s’opti per una instal-lacio col-lectiva I'energia
generada neta es repartira entre els participants sobre
la base d’uns coeficients de repartiment, liquidant
aguestes energies amb els consums associats a
cadascun dels subministraments.

Les persones associades que participen en un mateix
autoconsum col-lectiu, hauran de trobar-se a una
distancia inferior a 2 km de I'estacio de generacio |
hauran de dur a terme un acord de repartiment de
coeficients. Aquest contracte de repartiment estara
vigent mentre no es comuniqui un altre acord firmat
per tots els consumidors associats. En el cas que un
d’aguests es donés de baixa del subministrament o
abandonés 'autoconsum col-lectiu per un altre causa,
s’haura de comunicar un nou acord de repartiment
on quedi constancia d’aquesta circumstancia. Els
coeficients entre associats es podran modificar amb
una periodicitat no inferior als quatre mesos.

Per la realitzacio de 'autoconsum col-lectiu es podra

constituir una comunitat d’energies renovables, sempre

que es compleixin amb els requisits necessaris, la qual
podra actuar com a representant dels consumidors
associats quan aqguests li atorguin les corresponents
autoritzacions. Tot i aix0, es pot realitzar un
autoconsum col-lectiu sense constituir una comunitat
d’energies renovables, simplement mitjancant

acords entre els consumidors. Qualsevol altre agent
degudament autoritzat, pot ser també el representant,
actuant com a gestor d’autoconsum.
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Cal remarcar que per tal de poder realitzar una
instal-lacio d’autoconsum col-lectiu, ja sigui comunitat
energetica o no, aquesta s’haura d'instal-lar en
cobertes, terrenys industrials o en terrenys on les
plaques s’instal-lin en estructures com pérgoles amb
utilitat o la instal-lacio sigui d’agrivoltaica.

Sera possible realitzar autoconsum a traveés de la xarxa
interior del consumidor com de la xarxa interior de la
comunitat de propietaris.

Aixi mateix, el RD 244/2019 indica també, la
possibilitat de realitzar un autoconsum individual o
col-lectiu amb connexid de la generacio a través de

la xarxa de distribucio sempre que es compleixin les
condicions establertes per a aixo (veure taula resum).

També es poden classificar en funcio del tractament
dels possibles excedents d’energia generada.

Quan existeix un mecanisme d’antiabocament
impedint en tot moment 'abocament d’energia
electrica generada a la xarxa.

Consumo red interior Produccion

o g o Consumo red interior
Un Unico consumidor

Produccion Varios consumidores

V\ Red de distribucion/
transporte

Sistema
anti-vertido

Sistema
ant‘r-vertvdo Red de distribucion/
transporte

K—@—

Figura 2: Esquema d’ubicacié del sistema antiblocatge.

Font: IDAE.
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Aquesta tipologia d’autoconsum és exclusiva dels
autoconsums col-lectius i esta dissenyada per a
autoconsums col-lectius amb tots els consumidors
connectats en xarxa interior; tipicament correspon
a autoconsums col-lectius en edificis d’habitatges

polurifamiliars. En aquests casos, la connexio s’ha de fer
a les instal-lacions d’enllag, qgue uneixen el punt frontera

amb la companyia distribuidora i les instal-lacions
individuals de cada consumidor; aquest punt es
denomina també centralitzacio de comptadors. A
efectes d’autoconsum, les instal-lacions d’enllac tenen
la consideracio de xarxa interior.

La titularitat de la instal-lacid de generacio i del
mecanisme antiabocament sera compartida
solidariament per tots els consumidors associats i,

sense perjudici dels acords que puguin signar les parts,

els consumidors seran responsables dels possibles
incompliments davant el sistema eléctric.

En aquest cas, la instal-lacio de generacio estara
dotada d’un sistema antiabocament de manera que
mai es pugui cedir fisicament energia a la xarxa.

No obstant aixo, els consumidors associats si que
es poden acollir al mecanisme de compensacio
d’excedents. En aguest cas, I'energia generada

s’ individualitza, és a dir, es reparteix entre els
consumidors associats segons els coeficients de
repartiment que s’hagin acordat, pero 'energia que
cada consumidor no utilitzi instantaniament esdeve
excedent d’ aguest consumidor, que es compensara
segons el mecanisme de compensacio simplificada.
Fisicament I'energia no arriba a cedir-se a la xarxa,
ja que existeix un mecanisme antiabocament, pero
sera utilitzada per un altre consumidor que estigui
connectat a la mateixa xarxa interior i que en aquell
moment estigui demandant més energia de la que té
assignada. Aixi, aguest segon consumidor utilitzara
aquesta energia que als seus efectes sera energia
comprada a la seva comercialitzadora i per la qual
pagara la seva tarifa de subministrament habitual,
mentre que per al primer sera energia excedentaria
gue compensara en la seva factura.
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Autoconsum amb excedents

Quan les instal-lacions de generacio puguin, a mes
de subministrar energia per a autoconsum, injectar
'energia generada excedentaria a la xarxa. En funcio
del tractament d’aquesta energia excedentaria es
defineixen:

Autoconsum amb excedents acollit a compensacio

Quan I'energia excedentaria sera valorada al preu
horari acordat entre el titular del contracte i la seva
comercialitzadora, excepte per als acollits al PVPC
gue sera sobre la base del preu mig horari del mercat.
L’'energia injectada estara exempta dels peatges
d’accés en baixa tensio (en mitja tensio si que son
d’aplicacio) establerts en I'RD 1544/11. Per a acollir-

se a aquest mecanisme sera necessari I'acord del
consumidor i el productor, I'energia primaria ha de
ser renovable, la poténcia de generacio <100 kW,

ha d’existir un Unic contracte de subministrament
(consum i si escau SSAA) i la instal-lacio de produccio
no ha de tenir adjudicat un altre régim retributiu
addicional o especific.

Autoconsumo individual

ACOGIDA a COMPENSACION

ACOGIDA a COMPENSACION

Consumo red interior Produccion Consumo red interior
£, = . .
Produccioén W Un tdnico consumidor é-y Varios consumidores
Red de distribucion/
transporte
Ahorro por 4 ged de eéstribucidn/
ansporte
compensacion . i

Ahorro por
compensacion ’

Figura 3. Esqguema de compensacio d’excedents en autoconsum individual
i compartit.

Font: IDAE.

Autoconsumo colectivo
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Autoconsum amb excedents no acollit a
compensacio

Quan l'energia excedentaria s’incorpora a la xarxa

en les mateixes condicions que les de gqualsevol
productor. Recauen a agquesta modalitat tots els que
no compleixin alguna de les condicions de la modalitat
amb compensacio i aguells gue voluntariament optin
no acollir-se a aquesta.

Autoconsumo individual

Autoconsumo colectivo
NO ACOGIDA a COMPENSACION NO ACOGIDA a COMPENSACION

Consume red interior Produccién . Consumo red interior
Produccié s YA peeios L y/o préxima
. r Un Unico consumidor Varios consumidores
Ingresos venta @ Red de distribucion/ | |
energia transporte D

o

Red de distribucion/
Ingresos venta @ transporte
energia

Figura 4: Esquema d’instal-lacio no acollida a compensacio d’excedents
en autoconsum individual i compartit.

Font: IDAE.

Per la realitzacio de 'autoconsum col-lectiu es podra
constituir una comunitat d’energies renovables, sempre
gue es compleixin amb els requisits necessaris, la qual
podra actuar com a representant dels consumidors
associats quan aquests li atorguin les corresponents
autoritzacions. Tot i aix0, es pot realitzar un
autoconsum col-lectiu sense constituir una comunitat
d’energies renovables, simplement mitjancant

acords entre els consumidors. Qualsevol altre agent
degudament autoritzat, pot ser també el representant,
actuant com a gestor d’autoconsum.

Les persones associades que participen en un mateix
autoconsum col-lectiu, hauran de trobar-se a una
distancia inferior

a 2 km en cas de coberta i sol industrial, i 500 m sobre
terreny, de I'estacio de generacio i hauran de dur a
terme un acord de repartiment de coeficients.
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Aquest contracte de repartiment estara
vigent mentre no es comuniqui un altre
acord firmat per tots els consumidors
associats. En el cas que un d’aquests es
donés de baixa del subministrament o
abandonés 'autoconsum col-lectiu per una
altra causa, s’haura de comunicar un nou
acord de repartiment on quedi constancia
d’aguesta circumstancia. Els coeficients
entre associats es podran modificar amb
una periodicitat no inferior als quatre
Mesos.

Cal remarcar que per tal de poder realitzar
una instal-lacio d’autoconsum col-lectiu,

Ja sigui comunitat energetica o no,
aquesta s’haura d’'instal-lar en cobertes,
terrenys industrials o en terrenys on les
plaquis s’installin en estructures com
pergoles amb utilitat o la instal-lacio sigui
d’agrivoltaica.

Abans d’iniciar qualsevol tramit, sera
necessari identificar el disseny de la
instal-lacio i la modalitat. Posteriorment, es
podran seguir els passos, que s’exposen

a continuacio, per realitzar la legalitzacio
d’'una instal-lacio d’autoconsums col-lectius,
segons la modalitat escollida. Caldra tenir
present que algun dels passos esmentats
No seran necessaris, segons la distribuidora
de la zona:
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1. Disseny dela installacio

BT-P<10kW BT-P>10kW P<100kW BT-P>100kW AT
Memoria técnica Projecte técnic
2. Solicitud confirmacié ubicaci6 del comptador de generacio

Sempre s’ha de sollicitarla confirmaci6 de la ubicacié

3.Permis d’'accés i connexié / Avals o garanties (SPC)

Sempre s’hade sollicitar el CAU
Sol urbanitzable | Altre tipologia de sol
Permis d'accés i connexio
BT-Ps15kW | BT-P>15kW AT BT AT
Exemptes Si Si Si Si
Avals o garanties - 40€/kW
P<100Kw P>100kW
Exemptes Si
Tramitacié d’accés i connexi6
BT - P<15kW - Sol rastic | BT - 15kW<P<100kW AT
RD 1183/2020 - RD
RD 1183/2020 - RD 1699/2011 7955/2000 — RD 1699/2011

4. A O d 0 d D1€ d Q dl PubD d PDE 0S A 0ODI'd

BT - P<15kW BT - 15kW<P<100kW P>100kW
Plataforma: modalitat instal-lacié, acord de repartiments de coeficients
7.Inspecci6 d'autoconsum i demanar comptador de contractacio

Sempre s’ha de sol licitarlainspeccid, el comptador (només per E-distribucion)
BT - 15kW<P<100kW P>100kW

Rebrem un document amb la conformitat dela
inspeccié

Rebrem un correu amb la conformitat delainspeccié

8. Legalitzacio dela installaci6

9.Procés després d'obtenir la legalitzacio dela installacio

Taula 2: Procés complet per legalitzar la instal-lacid fotovoltaica d’'autoconsum compartit.
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Per totes les modalitats i distribuidores, sera necessari
demanar la sollicitud de confirmacio de la ubicacio
del comptador de generacio i la conformitat, donat
gue estem treballant amb instal-lacions d’autoconsum
collectiu i és necessari demanar un nou CAU com a
punt de generacio.

Per tal de registrar la generacio neta d’'una instal-lacio
fotovoltaica d’autoconsum compartit, cal confirmar la
ubicacio del comptador amb la distribuidora.

Per fer-ho cal realitzar una sol-licitud

on s’exposi la modalitat de la instal-lacio, la potéencia de
generacio, els titulars del subministrament, la reparticio
d’excedents i els planols de la instal-lacio, juntament
amb la imatge d’'on haura d’anar ubicat

el comptador. En 'Annex 1, es podra veure 'exemple de
la sollicitud. També caldra tenir en compte el tipus de
comptador, aguest haura d’estar homologat i validat
per la Distribuidora. Exemples de fabricants: Circutor,
ZIV, ltron, etc.

El comptador de generacio es pot instal-lar en
propietat o bé llogar-lo a la distribuidora. Es recomana
gue sigui de lloguer per evitar futurs problemes amb
actualitzacions del software, ja que

el responsable del manteniment és sempre el propietari
del mateix.

Un cop instal-lat el comptador i confirmat per la

distribuidora, I'instal-lador haura d’entregar I'informe de
laboratori (dins de la caixa del comptador), a 'empresa
instal-lador per tal d’enviar les dades corresponents del
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comptador a la distribuidor | poder fer el registre. Amb
Anell es pot en,viar directament escanejant la fitxa i a
E-DISTRIBUCION s’ha d'omplir I'Excel facilitat per ells.

2.1 PER INSTAL-LACIONS <15 kW

A continuacio es detallara la documentacio i el procés
a seguir, per la distribuidora E-distribucion i Anell,
necessaria per legalitzar la instal-lacio d’autoconsum

col-lectiu, quan la poténcia és = 15 kW.

3 2-4mesos

Sol-licitud : : Demanar
ubicacid mﬂ%ﬂ i Cummumd&
dell:amptndur org CAl

Dades clientsi
repartiment

Pl decoeficients

~ Preparar
projecte
SR (Endesa) ‘

Estudii disseny
delainstallacid

Comercialitzadora
informa al/la clienta i

aplica compensaclé

v
Generalitat 3
nioma [l P deuments we 8
a Distribuidora
I

- Certificat Final Obra (CFO)
« Certificat Instaldacié Eléctrica (CIE)
- Projecte instal-lacié
- Registre i atorgacié CPO o LLO
+RITSICi RAC

Il-lustracié 1. Ordre cronologic d'una instal-lacid amb potencia igual o inferior a 15kW.

*LLO: Llicencia d’obres
**RITSIC: L’instal-lador ha de signar el CIE (Certificat Instal-lacio Electrica) abans de tramitar

el RITSIC.
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Especificar que per instal-lacions amb potencia inferior
o igual a 15 kW, per la distribuidora E-distribucion, els
tipus de comptadors que s’hauran d’utilitzar son els
CERMIT per instal-lacions monofasiques i el CERT1 per
instal-lacions trifasiques.

2.1.1.1 CODI CAU

Totes les instal-lacions d’autoconsum hauran
d’inscriure’s en el registre de la seva comunitat
autonoma. Per a poder inscriure’s en aquest registre
caldra disposar d’'un codi que identifiqui 'autoconsum
(codi CAU).

El codi d'autoconsum servira per identificar la
instal-lacio d’autoconsum, ja que hi relaciona tots els
punts de consum | de generacio associats a aguesta.
Es tracta de codi numeric, de 26 digits, que identifica
la instal-lacio, facilitat per la distribuidora d’energia
electrica al propietari de la instal-lacio o al representant
promaotor.

Aguest numero s’haura d’aportar en els seguents
tramits:

e Per a PAdministracid, per a instal-lacions de baixa
tensio | poténcia de generacid inferior a 100 kW, per a
realitzar la tramitacio Administrativa de la instal-lacio.

* Per a la Distribuidora, per a qualsevol consulta

o reclamacio relacionada amb el tramit de la seva
instal-lacio d’autoconsum en la fase de contractacio
d’aguesta.

Per demanar el codi CAU s’haura d’accedir mitjancant
la plataforma d’E-DISTRIBUCION i seguir els seglents
Passos, o mitjancant el seglent correu electronic:
ATR-generadores.edistribucion@enel.com.
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4

R

Ami%;;ggo DE SOtUCITUD SOLLICITUD DESVIAMENT
SUBMINISTRAMENT AUTOCONSUM/GENERACIO INSTAELACIONS
E Y B
LES TEVES SOLLICITUDS DE : CONSLILTA EL CUPS ASSCIAT
CONNEXIC FLIAUEIUES UL Mo A SOLLIGITUD DE CONNEXIG

CUPS PENDENT DE 1A
CONTRACTACIO

ER

AVIS DE FRALI

_|.

MES SERVEIS

gl

Y d
Serveis de talls i avaries Gestio de denuncies de fraus
» Cercader de talls programats > Ais e frau
? Subscripcio talls programats | avanes
» Alta d'avis d'emergéncia [ -E. V Q
\ g\

Serveis de productors
» Consulta d'Autoconsum

ions de produccid

2 Solicitud CAU

peracionals

3 Formulari de sollicitud de codi CAU

En aquest formulari podras demanar el codi CAU per a [a teva agrupacié d'autoconsum, Per als collectius, nomdés caldra espacificar un deis CUPS

Installacié de generacié

Per tramitar |'autoconsum. cal que primer es dugui a terme una scllicitud d'accés

o perala

gel i0, tret que el Sipus d'autoconsum al

qual et vols acollir sigul sense excedents 0 amb excedents amb una poténcia de generacid inferor c.igual a 15 kW installats en bl urbanitzat : que disposi de les

dotacions i els servels que reguereix |a legslacio urbanistca

1&g hes gestionat iz soHicitud d'accsd i per ala e

Installacié de consum

5 @ Mo

Sius plau, has dlindicar un CUPS de consum, Sil'autoconsum é3 coblectiu només caldra indicar un dels CUPS que pertanyen al cotlectiv en questio, recomanant
que sigus aquel CUPS que es trebi mes prowm & [Instaliacic de ganeracid o que estigul connectat en ks propia rane intenor d'aquest

CUPS corsum (7]

ESO000000000000000000F

Il-lustracidé 2. Procés per sollicitar el Codi CAU amb E-distribucion.
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Per instal-lacions on sigui necessari llogar un
comptador de generacio, aquest es podra sollicitar
juntament amb el codi CAU. A la sol-licitud sera
necessari especificar el tipus de comptador necessari,
CERT-1 o0 CERM-1, i per

la potencia necessaria, també s’haura de tornar a
adjuntar el document de confirmacio de la ubicacio
del comptador.

El comptador sera instal-lat per la distribuidora un cop
es demani la inspeccio o verificacio d’autoconsum i el
procés de legalitzacio estigui finalitzat. El procés

per demanar la inspeccio es pot veure en el punt 2.1.1.3.

2.1.1.2 SOL-LICITUD PUNT DE
CONNEXIO (SPC)

En els casos en que la instal-lacio fotovoltaica tingui
una potéencia igual o inferior a 15 kW i amb sol
urbanitzable, no sera necessari realitzar cap tramit
referent a la sol:licitud d’accés i connexio a la xarxa

I tampoc comportara cap cost pel propietari de

la instal-lacio. En el cas que sigui una instal-lacio
d’autoconsum compartit, si que cal demanar el permis
I la proposta d’ubicacio del comptador.

Cal tenir en compte, que en els casos on el sol de la
instal-lacio no és urbanitzable, sera necessari enviar
la documentacio que es detalla a continuacio, a la
distribuidora a través de la bustia d’e-distribucion,
conexiones.edistribucion@enel.com o a la plataforma

virtual.

* Model declaracio propietari: Annex 2

* Model autorizacio de representativitat

» Carta acreditacio Representacio: Annex 4. Nou
format de document. Adjuntar.

« Formulari abreujat petita Poténcia: Annex 5. Nou
formulari. Es el mateix que el de Generacid >15kW.
Tenir en compte el nou model.

* Projecte tecnic

« Justificant de pagament.
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El propietari de la instal-lacio haura de realitzar el
pagament del punt

de connexio, per tal d’obtenir el comprovant del
pagament i adjuntar-ho al correu de la sol-licitud.
L'importa a pagar dependra de la potencia i el tipus
d’instal-lacio, es pot observar a la seglUent taula resum
d'imports:

AutoconsumiGeneraci6 finsa15 kW Altres autoconsums i generacions

Amb xarxa interior 100 € +IVA 15kW < P <100 kW 350 € +IVA
Atravésdelaxarxa 200 € +IVA P >100 kW 650 € +IVA
Generaci6 directa de xarxa 200 € +IVA P >10.000 kW 1300 € +IVA

Taula 3: Import a pagar per la sollicitud del punt de connexio, segons poténcia i modalitat.

El pagament es realitza mitjancant una transferencia
bancaria, a un dels seglents niumeros de compte que
es mostren a

la Taula 4. Pel cas comentat, d’'una instal-lacio amb
potencia inferior a 10 kW i sOl no urbanitzable, 'import
a corresponent és de 100 € + IVA.

Zona BIC IBAN Numero de compte Entitat
Catalunya Est (Barcelona, Manresa, Vallés, Girona) CAIXESBB ES59 2100.293191.0200132942 LA CAIXA
Catalunya Oest (Llobregat, Tarragona, Lleida) CAIXESBB ES6l 2100.293191.0200133488 LA CAIXA

Taula 4. Numero de compte per realitzar el pagament de la Sollicitud del Punt de Connexio (SPC).
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Un cop enviada la documentacio, la distribuidora
enviara una carta d’acceptacio amb el nom de
“Propuesta previa de acceso y conexion”, aguesta
s’haura de revisar i reenviar firmada. Posteriorment es
rebra la carta d’acceptacio definitiva, amb el nom

de “Emision de los permisos de acceso y conexion”, la
qual també s’haura de reenviar firmada per obtenir el
punt de connexio definitiu.

Si hi ha discrepancies respecte la solucio proposada,
es pot demanar un nou estudi a E-distribucion o bé
presentar reclamacio a la DG d’Energia).

En els casos on el sol no és urbanitzable, pero la
potencia és superior a 10 kW, s’haura de tractar com
si fos una instal-lacio de potencia major a 15 kW. El
procediment seguir per demanar el punt de connexio
es veuen reflectits en el punt 2.2.1.2.

2.1.1.3 CONTRACTE TECNIC
D’ACCES (CTA)

En els casos on la instal-lacio fotovoltaica tingui una

potencia igual o inferior a 15 kW i amb sol urbanitzable,

No sera necessari realitzar cap tramit referent a la
sol-licitud d’accés i connexid a la xarxa i tampoc
comportara cap cost pel propietari de la instal-lacio.

Cal tenir en compte, de la mateixa manera que en

el punt O, en els cassos on el sol de la instal-lacio no
és urbanitzable i la poténcia instal-lada sigui igual o
inferior a 15 kW, sera necessari demanar el Contracte
Tecnic d’Accés (CTA).

Partint del punt en que la distribuidora hagi acceptat
la Sol-licitud del Punt de Connexio (SPC) i obtinguem
la carta d’acceptacio definitiva, es podra demanar el
contracte.

Per tal de demanar el contracte, s’hauran d’enviar els
documents detallats a continuacio, a la distribuidora a
través de la bustia d’e-distribucion, ATR-generadores.
edistribucion@enel.com.
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Els documents pertinents a la distribuidora es podran
trobar en el niumero d’annex corresponent:

e Annex autoconsum: Annex 6.
* Formulari Autoconsum: Annex 7.
» Certificat Instal-lacié Electrica (CIE): Annex 8.

« Document condicions técnic economiques:
Ho facilita la distribuidora una cop es demana la
sol-licitud del punt de connexio.

» Copia del CIF/NIF dels titulars.

- Copia del DNI del representant/apoderat dels
titulars si aguest fos una persona juridica.

« Esquema unifilar
* Model repartiment de coeficients: Annex 9.

En referencia al document “Model de repartiment
de coeficients”, s’haura d’utilitzar un model diferent
segons la modalitat de la instal-lacio. Caldra tenir en
compte, per cada un dels models, que per ser una
instal-lacio d’autoconsum col-lectiu cada consumidor
associat haura de remetre a la seva empresa
comercialitzadora el mateix acord de repartiment
d’energia firmat per tots els particips.

Els diferents models que ens podem trobar per una
instal-lacié d’autoconsum col:-lectiu son els seglents:

* Instal-lacions d’autoconsum col-lectiu SENSE
excedents acollits a compensacio: Haurem d’utilitzar
el “Modelo 2. Acuerdo sobre criterios de Reparto de
energia para instalaciones SIN excedentes acogidas a
compensacion y acuerdo de compensacion”.

* Instal-lacions d’autoconsum col-lectiu SENSE
excedents NO acollits a compensacio: Aguesta
opcio es possible, perd no s’utilitza 'avantatge de
compensar els excedents, resultant més interessant

LoOpSsLoNs<m



40

'opcio anterior. El model a utilitzar és el seglent
“Modelo 3. Acuerdo sobre criterios de Reparto de
energia para instalaciones SIN excedentes NO acogidas
a compensacion”.

- El model a utilitzar
és el “"Modelo 1. Contracto de compensacion de
excedentes”. Per aquest cas sera necessari firmar el
contracte entre productor i consumidors associats,
com a requisit indispensable. Juntament es remetra
el Model 4 que correspon al criteri de repartiment,
“Modelo 4. Acuerdo sobre criterios de reparto de
energia para instalaciones CON excedentes acogidas a
compensacion”.

- El model a
utilitzar per aquest tipus d’instal-lacio és el model
5 "Modelo 5. Acuerdo sobre criterios de reparto
de energia para instalaciones CON excedentes NO
acogidas a compensacion”.

Trobarem tots els models comentats a 'Annex
9, obtinguts del document “Guia Profesional de
Tramitacion del Autoconsumo” de I'IDAE.

2.1.1.4 INSPECCIO D’AUTOCONSUM
| DEMANAR EL COMPTADOR DE
CONTRACTACIO

En els casos on el sol de la instal-lacio no és
urbanitzable i la potencia instal-lada sigui igual o
inferior a 15 kW, un cop realitzada la sol-licitud del
Contracte Tecnic d’Accés o en paral-lel aguest, es

pot sollicitar a e-distribucion, a traves del correu
Inspeccionautoconsumo@enel.com, la verificacio de la
configuracio de Mesura.
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La documentacio a aportar per la verificacio sera la
seguent:

 Adreca completa del subministrament on es desitja

realitzar Pautoconsum.

e Els CUPS dels subministres associats.

e Titular del contracte associat i numero de DNI o
CIF.

* Numero de sol-licitud del punt de connexid (si
s’escau).

* Codi o referéencia de la instal-lacié de generacio
(Ref. Interna Codi Air), si es té.

* Tipus d’autoconsum (amb excedent o sense
excedent).

* Poténcia de generacio.

» Titular de la generacio si és diferent al del
subministrament associat.

* Persona i telefon de contacte.

» Contracte Tecnic d’Accés signat.

El termini esperat perque el tecnic d’E-distribucion es

posi en contacte és de 7 dies.

Una vegada realitzada aquesta verificacio, es notificara

al client el resultat d’aguesta, en cas que fora

incorrecta, s’'indicaran els defectes detectats per a la
seva correccio i se li indicara que, una vegada resolta,

es posi en contacte per fer una segona visita.
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2.1.2 ANELL

Per instal-lacions d’autoconsum compartit amb
potencia inferior o igual a 15 kW i en sol urbanitzable.
El procés a seguir per la distribuidora d’Anell és el
seguent:

Sy Dades clients/es o o
Estudiidisseny . E I Sollicitud B Sollicitud b Plataforma
dela installacié » et ubicacié del comptador codi CAU distribuidora

Declaracio
responsable
K
h““‘“m
Sollicitud — Execuci6 P Atorgament
P C _— et < CAU (48h)
/’/

Sollicitud
RITSIC

/ Sollicitud
p. 4 RAC \‘
Carta ~ RITSIC RAC
pagament taxa 1 (<1setmana) (<3 setmanes)
B sollicitud N
RAC

Comercialitzadora Distribuidora informa Generalitat
) ; < acomercialitzadora [ informa
informa al/ala client/a (10 dies) aDistribuidora

ll-lustracié 3. Diagrama de flux per legalitzar instal-lacions amb P<15 kW en sol urbanitzable,
amb la distribuidora Anell.

*RITSIC: I'instal-lador ha de signar el CIE (Certificat Instal-lacid Electrica) abans de tramitar el
RITSIC.
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2.1.2.1 CODI CAU

Totes les instal-lacions d’autoconsum hauran
d’inscriure’s en el registre de la seva Comunitat
Autonoma. Per a poder inscriure’s en aguest registre
caldra disposar d’'un codi que identifiqui 'autoconsum
(codi CAU).

El codi d’'autoconsum servira per identificar la
instal-lacio d’autoconsum, ja que hi relaciona tots

els punts de consum i de generacio associats a
aguesta. Es tracta de codi numeric, de 26 digits, que
identifica la instal-lacio, facilitat per la distribuidora
d’energia electrica al propietari de la instal-lacio o al
representant promotor.

Aguest numero s’haura d’aportar en els seguents
tramits:

* Per a PAdministracid, per a instal-lacions de baixa
tensio i poténcia de generacio inferior a 100 kW, per a
realitzar la tramitacio Administrativa de la instal-lacio.
* Per a la Distribuidora, per a qualsevol consulta

O reclamacio relacionada amb el tramit de |la seva
instal-lacio d’autoconsum en la fase de contractacio
d’aguesta.

Per tal de demanar el codi CAU amb la distribuidora
Anell, sera necessari entrar a la plataforma d’Anell.

Seguidament, s’haura d’'omplir el formulari online que
trobarem a la segUent pantalla:
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ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A.U.

Estabanell Distribuctan, la empresa distribuidora de energia eléctrica del grupo Estabanell, cuenta con una
infraestructura eléctrica propta compi por varnias s, 800 centros de ransformacion y mas de 1.500

~ km de lineas en diversas tensiones, que dan servicic a 27 municiplos de las comarcas del Valies Oriental, fa Garrolxa,
a ne o

L, 200103247 B atc distibucio@estabanell cat Q. ntrps: www.e-anel

Qestabanell

e |+—

. Manusl de usuario

uccionns de uso Ol PORTAL

. Consulta s0bre expedients

wedients dacoéa o 1a xara | sulbconsums en cut &

ll-lustracié 4. Registrar nova sollicitud del Codi CAU amb la distribuidora Anell.

Nueva Solicitud - ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A.U.

© Titular Representamte
Infor ion del solici / repr ite
Si actia por cuenta de un tercero, rellenc estos campos Momtie f Bowk Sor) WiE/a

y adjunte el documento de representacion que le ha
otorgado el titular de |a soficitud.

Corao Hloctronico « Toléfona 1 »
Tekifono 2

Localizacion solicitud

Es importante ubicar exactamente el punto solicitado. Proiesine

Rellene por favor estos campos, Ademas, puede _

adjuntar un archivo con un plana al final de ssta pgina

Cédigo Postal

Diseccion Referencia Catastral

Il-lustracié 5. Formulari a emplenar per sol-licitar el Codi CAU amb la distribuidora
Anell.

Datos de solicitud

La informacitn que nos remita nos servira para una Pothnelakws o Categoria aivet 1
mejor tramitacion de |a solicitud adjuntando los
Autoconsume v
srchivos necesarios

Calegoria nivel 2

Solicitud de CAU sin expedionte v
Documentacién requerida
Es necesano que adjunte los formularios indicados EORMULARI PETICIS CAU
W v &
FORMULASI FETICN CAL
Agunta documentos 4 Soltw documentos aqul (Tamano maxima penmitida 20 M8

Il-lustracié 6. Document a emplenar i adjuntar a la sol-licitud.
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Sera obligatori indicar les segUents dades per cada
seccio:

Nom/rad social
NIF/CIF

Correu electronic
Telefon 1

Nom/rad social
NIF/CIF

Correu electronic
Telefon 1

Provincia

Municipi

Poblacio

Adreca

Referencia cadastral

Potencia

Categoria nivell 1
Categoria nivell 2
Categoria nivell 3

Al final del formulari, demanara seleccionar la categoria
nivell 1, després s’habilitara la categoria del nivell 2 i
finalment la

del nivell 3, si existeix. Un cop seleccionada la categoria,

es mostrara l'apartat

de Documentacio Requerida en el qual facilitara el
document necessari per descarregar, el qual s’haura
d’emplenar i adjuntar posteriorment en el mateix
formulari. Podras trobar el document

als annexos.

Per aquestes instal-lacions amb potencies igual o
inferiors a 15 kW i sOl urbanitzat, unicament s’haura
d’omplir la Categoria nivell 1indicant “Autoconsumo”
I la Categoria Nivell 2 indicant “Solicitud de CAU sin
expediente”.
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A I'hora que sollicitem el codi CAU, haurem d’adjuntar
a la mateix plataforma la sol-licitud de la Ubicacio del
Comptador de generacio neta, pel nou comptador de
la instal-lacio. Com també el model de repartiment de
coeficients de I'IDAE que podrem trobar a 'Annex 9,
en format .txt.

Per més dubtes de com sol-licitar aquests tramits, es
pot consultar la guia facilitada per Anell.

Per instal-lacions amb poténcia inferior a 15 kW i sOl
no urbanitzable, s’hauran de seguir els tramits del
punt 2.2.2.

2.1.2.2 SOL-LICITUD PUNT DE
CONNEXIO

En els casos en que la instal-lacio fotovoltaica tingui
una poténcia igual o inferior a 15 kW i amb sol
urbanitzable, no sera necessari realitzar cap tramit
referent a la sol-licitud d’accés i connexio a la xarxa
I tampoc comportara cap cost pel propietari de la
instal-lacio.

2.1.2.3 CONTRACTE TECNIC
D’ACCES (CTA)

En els casos en que la instal-lacio fotovoltaica tingui
una poténcia igual o inferior a 15 kW i amb sol
urbanitzable,

NO sera necessari realitzar cap tramit referent a la
sol-licitud d’accés i connexio a la xarxa i tampoc
comportara cap cost pel propietari de la instal-lacio.

2.1.2.4 INSPECCIO
D’AUTOCONSUM

Un cop finalitzada la instal-lacio i haguem aportat el
codi CAU, la sollicitud d’'ubicacio del comptador i el
repartiment de coeficients, podrem demanar
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per la mateixa plataforma la inspeccid d’autoconsum.
Aquesta peticio sera reenviada al departament de
mesura per realitzar la inspeccio.

Un cop feta, si tot és correcte, es derivara a la Direccio
de 'empresa per la seva signatura i posterior
reenviament.

2.2 PER INSTAL-LACIONS >15 kW | <=100 kW

A continuacio es detallara la documentacio i el procés
a seguir, per la distribuidora E-distribucion i Anell,
necessaria per legalitzar la instal-lacié d’autoconsum
col-lectiu, quan la poténcia és superior 15 kW i com a
maxim 100 kW.

Installador Distribuidora Comercialitzadora Generalitat

Dades clients i
repartiment DEHENSE Execucié f:glnltl:;tctu: Atorgament
de coeficients R*Y Comunicacié §2 Contracte
ol P.d Prévia(oLLO) instatlaci6 R e Técnic
S Sollicitud Tict Plataforma epartiment
Estudii disseny ubicacié B.d Sol llCltlld Distribuidora i

delainstallacié T codi CAU Atorgament CAU Inspeccié

v TUV [
\A Pre}_)axar Sollicitud Atorgament (>25kW)
DROJSCES PUREEY  Punt
deConnexio'Mll de Connexié Inspeccié >
Autoconsum

3 -4 mesos (Distribuidora i Comercialitzadora petita a > 1any (Endesa) | m
iali 7 Distribuidora informa Generalitat
acomercialitzadora |8 informa EILIV;TI:%;Z‘:SZB <+ RITSIC
(10 dies) aDistribuidora

- Certificat Final Obra (CFO)
- Certificat Installaci6 Eléctrica (CIE)
- Projecte instal-lacid
- Registrei atorgacié CPO o LLO
-RITSICiRAC

Il-lustracié 7. Ordre cronoldgic d'una instal-lacié amb poténcia > 15 kW i <= a 100 kW.
*LLO:. Llicencia d’obres

**RITSIC: I'instal.lador ha de signar el CIE (Certificat Instal.lacio Electrica) abans de
tramitar el RITSIC.
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2.2.1.1 CODI CAU
l[dem 2.1.1.1.

2.2.1.2 SOL-LICITUD PUNT DE
CONNEXIO (CTA)

Per tal de sollicitar el punt de connexio, quan la
potencia instal-lada és major a 15 kW i menor de
100 kW, sera necessari enviar la documentacio que
es detalla a continuacio a la distribuidora, a traves
de la bustia d’e-distribucion, ATR-generadores.
edistribucion@enel.com.

. Annex 2.

. Annex 3.

. Annex 4.
. Annex 5.

El propietari de la instal-lacio haura de realitzar el
pagament del punt de connexio, per tal d'obtenir el
comprovant del pagament i adjuntar-ho al correu
de la sol-licitud. L'import a pagar dependra de la
potencia i el tipus d’instal-lacio, es pot observar a la
seglent taula resum d’imports.

El pagament es realitza mitjancant una transferencia
pancaria, a un dels seglents numeros de compte
qgue es mostren a la Taula 4. Pel cas comentat, d’'una
instal-lacio amb potencia superior a 15 kW i inferior o
igual a 100 kW, I'import corresponent és de 350 € +
IVA, com es pot observar a la Taula 3.
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Un cop enviada la documentacio, la distribuidora enviara
una carta d’acceptacio, aguesta s’haura de revisar

I reenviar firmada. Posteriorment, es rebra la carta
d’acceptacio definitiva.

2.2.1.3 CONTRACTE TECNIC
D’ACCES (CTA)

[dem 2.1.1.2.

2.2.1.4 INSPECCIO D’AUTOCONSUM
| DEMANAR EL COMPTADOR DE
CONTRACTACIO

l[dem 2.1.1.3.
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2.2.2 ANELL

Per instal-lacions d’autoconsum compartit amb
poténcia inferior o igual a 15 kW, en sol no
urbanitzable o poténcia superior a 15 kW. El procés a
seguir per la distribuidora d’Anell és el segUent:

Dades clients/es
irepartiments
de coeficients

Disseny
de lainstal‘lacié

Sol-licitud Sollicitud Plataforma
ubicaci6 del comptador codi CAU distribuidora

Atorgament Punt
de Connexio P Atorgament
iNotificacié : o CAU (48h)

- Atorgament Punt
de Conngx_ié i Notifigacié P<100kW
- Certificat d’accés Pagar AVAL i<100kW
> oy V-l / kW .2
Certificat df! 40¢€ sense compensacio
‘Punto de Medida’'
- Atorgament de CIL

Sol-licitar iz -

Execuci6 Sollicitud
Contracte instal‘laci6 RITSIC  [mmad Pasament
Técnic d’Accés

Sollicitud

RITSIC

Sol'licitud

( RAC 4
Distribu’icl_ml*fatt inaerna ngferalitat RAC RITSIC
acomercialitzadora informa ‘— et (<1setmana)
(15 dies) aDistribuidora ( )

Sol-licitud

RAC

Comercialitzadora
informa al/la client/a

ll-lustracié 8. Diagrama de flux per legalitzar instal-lacions amb P<15 kW en sol
no urbanitzable o P > 15kW, amb la distribuidora Anell.
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2.2.2.1 CODI CAU

Per tal de demanar el codi que identifiqui
'autoconsum (codi CAU), es podra seguir el mateix
procediment que el punt 2.1.2.1. Caldra tenir en compte
gue per les instal-lacions amb el rang de potencies
comentat, quan es solliciti el Codi Cau també s’haura
de sollicitar:

corresponent i firmat per cada participant, en format
txt.

2.2.2.2 SOL-LICITUD PUNT DE
CONNEXIO (SPC)

Tal com comentavem en el punt anterior, a I'hora
gue es sol-licita el codi CAU, es sollicitara el Punt de
Connexio (SPC). Per sol-licitar-ho, partirem del final
del punt 21.211, després de descarregar el document
de la Sol-licitud del codi CAU, haurem de canviar la
categoria del Nivell 2 i indicarem la “Solicitud con
Expediente acometida”, per tal de descarregar

la documentacio.

Datos de solicitud

La informacién que nos remita nos servird para una Potenciakw Cilsncite: -

mejor tramitaci je la solicitud adjuntando los

Autoconsumo
archivos necesarios

Solicitud de CAU sin expediente .
Solicitud de CAU sin expadiente

_>I Solicitud con Expediente acometida I

Es necesarnio que adjunte los formularios indicados

Documentacion requerida

. FORMULARI PETICIO CAL

Il-lustracié 9. Formulari sol-licitud Punt de Connexid, instal-lacions amb
poténcia superior a 15 kW amb Anell.

(5
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Categoria nivel 2

Solicitud con Expediente acometida v

. FORMULARI PETICIO AUTOCONSUM INDIVIDUAL 3
FORMULARI PETICIO AUTOCCNSUM |NDIVIDUAL -
‘ FORMULARI PETICIG AUTOCONSUM COMPARTIT i
FORMULARI PETICIO AUTOCONSUM COMPARTIT =

Il-lustracié 10. Documentacid a descarregar per sol-licitar el SPC, amb Anell.

Aquesta documentacio es pot adjuntar a la mateixa
sol-licitud o es pot adjuntar mitjancant el portal
d’Anell, entrant en el tramit corresponent. Podras
trobar el document als annexos.

Solicitudes

Q E
Codigo FechaCr... NIF Nombre Direccion
o S (A Ay N B
G Gl G éaab T
Gl G &Gl éaED @G

ll-lustracio 11. Plataforma sol-licituds, Anell.

Detalle solicitud I

Codigo Postw - Direcoion’ — acterencia Cotastr (D

Datos de solicitud

Documantos acjuntados
E
——
Py

ll-lustracid 12. Espai per adjuntar la documentacio, dins la Plataforma d'Anell.
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Dins de la mateixa sollicitud s’hauran d’adjuntar, a
part del document a omplir, la segUent informacio:

DOCUMENTACIO NECESSARIA i OBLIGATORIA PER OBRIR SOL'LICITUD

comptadors; i I'espai previst pel nou comptador

[]1. PLANOL del cadastre de la finca:https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx

[ ]2. PLANOL de PLANTA del projecte en format *.dwg (si existeix)

Fic Senyalitzar UBICACIO de I'escomesa sobre planell (actual i/o prevista)

[l4. FOTOGRAFIES de I'escomesa: CGP, cablejat existent, facana, armari, suport

[ 5. FOTOGRAFIES de I'espai del centralitzat de comptadors on es pugui visualitzar el
seu estat general, la CGP, els circuits alimentadors de la centralitzacio, les ubicacions dels

[ |6. ESQUEMA UNIFILAR de la nova instal*laci6 i existent fins a CGP/escomesa reflectint els
equips de mesura i quadres generals, amb la tensio de xarxa.
[ 7. FORMULARI present signat i degudament omplert amb totes les dades

Il-lustracié 13. Retall dels documents a aportar per la sol-licitud de Subministrament

d’Autoconsum Col-lectiu amb Anell.

Quan s’adjuntin documents es pot informar al
personal d’Anell a través de 'espai “Comentarios”,
dels avencos que s’han realitzat.

Comentarios

26-04-2023 13:56 Solicitante

Gestor 26-04-2023 15:34

Il-lustracié 14. Espai de la sol licitud per comunicar-se amb Anell.
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2.2.2.3 CONTRACTE TECNIC
D’ACCES (CTA)

Un cop informats de 'atorgament del Punt de
Connexio, el qual ens informen a través de la
plataforma, ens facilitaran la documentacio per
sol-licitar el contracte tecnic d’accés (CTA).

El document que ens facilitaran dependra de la
modalitat de la instal-lacio, un cop omplert i firmat
pel propietari, es podra adjuntar a la plataforma,
juntament de nou amb el document del repartiment
de coeficients i avisar de 'accio, mitjancant I'espai
“Comentarios” que trobarem dins la plataforma.

2.2.2.4 INSPECCIO
D’AUTOCONSUM

Un cop finalitzada la instal-lacio i haguem obtingut
el contracte tecnic d’accés, podrem demanar per
la mateixa plataforma la inspeccid d’autoconsum.
Aquesta peticio sera reenviada al departament de
mesura per realitzar la inspeccio.

Un cop feta, si tot és correcte, es derivara a la
Direccio de I'empresa per la seva signatura | posterior
reenviament.

A continuacio es detallara la documentacio i el
Proces a seguir, per la distribuidora E-distribucion i
Anell, gue es necessita per legalitzar les instal-lacions
d’autoconsum col-lectiu quan la potencia és superior
a 100 kW.
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> 4 - 6 mesos 1- 6 mesos

Dades clients i Sol licitud
repartiment Demanar | Execucié v — Atorgament
de coeficients R\ Comunicacio g . 1 Técnic Contracte
B.4 Prévia(oLLO) DSasace o Técnic

Repartiment
Estudii disseny L e
delainstallaci6 el codi CAU Atorgament CAU f Inspeccio
TOV —Pp

Soldicitud Atorgament (>25kwW)

Pagament ; . Punt » a Punt —
Av: e Connexid e Connexié

al Autoconsum —

\‘ Preparar
projecte

Comercialitzadora Distribuidora informa Generalitat oGRS
informa al/laclientai [ acomercialitzadora | informa < < RAC/RIPRE RITSIC
. = . e al/laclient/a
aplica compensacio (10 dies) aDistribuidora

v

- Certificat Final Obra (CFO)

- Certificat Instal-laci Eléctrica (CIE)
- Projecte instal-lacio
-Registre i atorgacié CPO o LLO
- Acta inspecci6 Generalitat

\ - RITSIC, RACi RIPRE )

Il-lustracié 15. Ordre Cronoldgic d'una installacid amb poténcia superior a 100 kW.

Cal remarcar que, per les instal-lacions amb poténcies
superior a 100 kW, sera necessari dipositar 'Aval

per tal de poder demanar el punt de connexio,

per qualsevol distribuidora. Les administracions
publigues estan exemptes de posar aguest tipus
d’avals.

El procediment a seguir per dipositar 'Aval és el

seguent:

1. Dipositar I'Aval (hi ha 3 maneres de fer el pagament)

Transferéncia bancaria Aval bancari Asseguranca de créditicaucié

2. Demanar elresguard de I'Aval

3. Tramitar I'Aval a Indastria

4. Obtenci6 de 'acusament de rebuda + Resguard de I'Aval que ens permetra obtenir el punt de connexi6

Taula 5: Procediment per dipositar 'Aval.
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1. Per dipositar I’Aval: El pagament

es pot realitzar de tres maneres diferents, i totes

tres, un cop fet el pagament caldra adjuntar la
documentacio requerida al segtent enllac: Diposit de
'’Aval per Transferencia Bancaria o enviar-la al correu:
dipositaria.co@gencat.cat

a) Si el diposit de l'aval es realitza mitjancant
transferencia bancaria:

- Justificant d’ingrés de I’entitat bancaria. L’'ingrés
es pot realitzar a un dels seglents comptes:

Davant la Caixa General de Diposits de Barcelona o d’alguna
de les oficines de gestio empresarial (OGE) distribuides pel
territori de Catalunya: s’ha de fer un ingrés al compte de

“la Caixa” ES50 2100 0747 2102 0000 4010, a nom de la
Generalitat de Catalunya.

Davant dels serveis territorials de la Caixa General de Diposits a
Girona: s’ha de fer un ingrés al compte de La Caixa ES68 2100
0188 4802 0041 8022, a nom de la Generalitat de Catalunya.

Davant dels serveis territorials de la Caixa General de Diposits
a Lleida: s’ha de fer un ingrés al compte de La Caixa ES69 2100
9046 9502 0000 4714, a nom de la Generalitat de Catalunya.

Davant dels serveis territorials de la Caixa General de Diposits
a Tarragona: s’ha de fer un ingrés al compte de La Caixa
ES35 2100 9046 9002 0000 4601, a nom de la Generalitat de
Catalunya.

Es podra trobar en el mateix enllac anterior.

- Justificant de transferéncia.

- Document sol-licitud de Constitucio de garantia o
diposit.

- NIF del titular.

b) Si es realitza mitjancant Aval Bancari:

- Justificant de I’Aval d’entitat

bancaria.

- Document sol-licitud de Constitucio de garantia o
diposit.

- NIF del titular.
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c) Si es realitza mitjancant Asseguranca de crédit i
caucio:

2. Per demanar el resguard de ’Aval: es pot sollicitar
per la seglent pagina web Resguard Aval.

3. Per tal de tramitar i presentar el resguard

a Industria: s’haura d’accedir al segUent enllac
Presentacio resguard de 'Aval a IndUstria. S’haura
d'omplir el formulari de la sol-licitat i també, dins del
mateix formulari, trobarem un document que s’haura
de descarregar, emplenar i adjuntar a la mateixa
sol-licitud.

4. Un cop obtingut 'acusament de rebuda i el
resguard de I'’Aval, podrem demanar el punt de
connexio, en el punt 2.31.212.3.2.2.

En finalitzar la legalitzacio i obtingut el RAC de la
Oficina de Gestio Empresarial, es podra demanar el
retorn d’aquest Aval.

2.3.1.1 CODI CAU

Totes les instal-lacions d’autoconsum hauran
d’'inscriure’s en el registre de la seva comunitat
autonoma. Per a poder inscriure’s en aquest registre
caldra disposar d’'un codi que identifiqui 'autoconsum
(codi CAU).
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El codi d’autoconsum servira per identificar la
instal-lacio de generacio, ja que hi relaciona tots

els punts de consum i de generacio associats a
aquesta. Es tracta de codi numeric, de 26 digits, que
identifica la instal-lacio, facilitat per la distribuidora
d’energia eléctrica al propietari de la instal-lacio o al
representant promotor.

Aquest numero s’haura d’aportar en els seglents
tramits:

* Per a la seva Comercialitzadora, per a instal-lacions
d’alta tensio o poténcia de generacio superior a 100
kW, per a formalitzar la corresponent modificacio de
contracte per a incloure la modalitat d’autoconsum
en el seu contracte de subministrament.

* Per a la Distribuidora, per a qualsevol consulta

o reclamacio relacionada amb el tramit de la seva
instal-lacio d’autoconsum en la fase de contractacio
d’aguesta.

l[dem 2.1.1.1.

2.3.1.2 SOL-LICITUD PUNT DE
CONNEXIO (SPC)

Per tal de sol-licitar el punt de connexio, sera
necessari enviar la documentacio que es detalla a
continuacio a la distribuidora, a traves de la bustia
d’e-distribucion, ATR- generadores.edistribucion@
enel.com.

. Annex 2.

. Annex 3.

. Annex 4.
. Annex 10.
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. caixa general de diposits.

. d’haver tramitat el resguard
de I'aval a industria.

S’haura d’entregar el document

de declaracio responsable amb les dades del client
que aquest ha de firmar per presentar el punt de
connexio a distribuidora, el model a sequir seria el
document “Modelo declaracion propietario” que es
podra trobar a '’Annex 2.

Si 'empresa instal-ladora presenta el punt de connexio
en nom del client (com és habitual), també s’ha
d’emplenar el document de “Modelo autorizacion de
representatividad”, que es podra trobar a 'Annex 3.

Es imprescindible i molt important que la poténcia
nominal correspongui amb la que sera realment
(cal tenir present si es regulen inversors i a quina
potencia).

S’ha de presentar també el justificant de pagament
del client pel punt de connexio.

El propietari de la instal-lacio haura de realitzar el
pagament del punt de connexio, per tal d’'obtenir el
comprovant del pagament i adjuntar-ho al correu
de la sollicitud. L'importa a pagar dependra de la
potencia i el tipus d’instal-lacio, es pot observar a la
seglent taula resum d’'imports.

El pagament es realitza mitjancant una transferencia
bancaria, a un dels seglents numeros de compte

gue es mostren a la Taula 4. Numero de compte

per realitzar el pagament de la Sol-licitud del

Punt de Connexio (SPC). Pel cas comentat, d’'una
instal-lacio amb potencia superior a 100 kW, I'import
corresponent és de 650€+IVA, com es pot observar a
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la Taula 3. Import a pagar per la sol-licitud del punt de
connexio, segons potencia i modalitat.

Un cop enviada la documentacio, la distribuidora
enviara una carta d’acceptacio, aguesta s’haura de
revisar i reenviar firmada. Posteriorment es rebra
la carta d’acceptacio definitiva.

2.3.1.3 CONTRACTE
TECNIC D’ACCES (CTA) (PUNT
DE CONNEXIO)

Per tal de demanar el contracte, s’hauran d’enviar els
documents detallats a continuacio, a la distribuidora a
través de la bustia d’e-distribucion, ATR-generadores.
edistribucion@enel.com.

Els documents pertinents a la distribuidora es podran
trobar en el niUmero d’annex corresponent:

. Annex 6.

. Annex 7.

. Annex 8.
. el

facilita la distribuidora
un cop es demana la sol-licitud del punt
de connexio.

* dels
titulars si aquest fos una persona juridica.

J Annex 9.

En referencia al document “Model de repartiment
de coeficients”, s’haura d’utilitzar un model diferent
segons
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la modalitat de la instal-lacio. Caldra tenir en compte,
per cada un dels models, que per ser una instal-lacio
d’autoconsum col-lectiu cada consumidor/a
associat/da haura de remetre a la seva empresa
comercialitzadora el mateix acord de repartiment
d’energia firmat per tots els particips.

Els diferents models que ens podem trobar per una
instal-lacio d’autoconsum col-lectiu son els seglents:

Haurem d’utilitzar
el “Modelo 2. Acuerdo sobre criterios de Reparto de
energia para instalaciones SIN excedentes acogidas a
compensacion y acuerdo de compensacion”.

Aqguesta
opcCio és possible, perd no s'utilitza 'avantatge de
compensar els excedents, resultant més interessant
'opcio anterior. El model a utilitzar és el segUent
“Modelo 3. Acuerdo sobre criterios de Reparto
de energia para instalaciones SIN excedentes NO
acogidas a compensacion”.

El model a utilitzar
és el “Modelo 1. Contracto de compensacion de
excedentes”. Per aquest cas sera necessari firmar el
contracte entre productor i consumidors associats,
com a requisit indispensable. Juntament es remetra
el Model 4 que correspon al criteri de repartiment,
“Modelo 4. Acuerdo sobre criterios de reparto de
energia para instalaciones CON excedentes acogidas
a compensacion”.

El model a
utilitzar per aquest tipus d’instal-lacio és el model
5 "Modelo 5. Acuerdo sobre criterios de reparto
de energia para instalaciones CON excedentes NO
acogidas a compensacion”.
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Trobarem tots els models comentats a 'Annex 9
obtinguts del document “Guia Profesional de Tramitacion
del Autoconsumo” de I'lDAE.

2.3.1.4 INSPECCIO

D’AUTOCONSUM
ldem 2.1.1.3.

2.3.2.1 CODI CAU

ldem 2.2.2.1.

2.3.2.2 SOL-LICITUD PUNT DE
CONNEXIO (SPC)

Seguirem el procediment del punt 2.2.2.2 per sol-licitar
el Punt de Connexio. Perd caldra tenir en compte que,
per instal-lacions amb poténcia superior a 100 kW, sera
necessari adjuntar la seglent informacio:

. Caixa General de Diposits
. d’haver tramitat el resguard de
'’Aval a industria

L’aval és indispensable per poder tramitar 'obtencio de
permisos d’accés i de connexio. Tal i com s’explica a I'inici
del punt 2.3, s’ha de presentar tambeé el resguard de l'aval i
'acusament de rebuda de la tramitacio del resguard.

Aguest aval té un import de 40€/kW que al finalitzar
els tramits de la legalitzacio; és a dir, quan s’obtingui el
document RAC de I'Oficina de Gestio Empresarial, es
podra sol-licitar el retorn d’aquest, mitjancant el seglent
enllac: Devolucio de garanties i diposits d’instal:-lacions
generadores.
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2.3.2.3 CONTRACTE TECNIC
D’ACCES (CTA) (PUNT DE
CONNEXIO)

ldem 2.2.1.3.

2.2.1.4 INSPECCIO
D’AUTOCONSUM | DEMANAR
EL COMPTADOR DE
CONTRACTACIO

ldem 2.2.2.4.
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Un cop realitzats els tramits corresponents amb

la distribuidora i la instal-lacio estigui executada

i finalitzada, caldra iniciar la tramitacio de la
documentacio amb I'Oficina de Gestio Empresarial
(OGE) GENCAT per legalitzar la instal-lacio.

Els tramits els poden realitzar tant el mateix titular,
com el representant legal instal-lador i comporten unes
taxes pel propietari. Els titulars de les instal-lacions
hauran de seguir els procediments administratius,
comencant per tramitar el Registre d’Instal-lacions
Tecniques de Seguretat Industrial de Catalunya
(RITSIC) d’'una instal-lacio de baixa tensio.

Cal remarcar que, per instal-lacions superiors a

25 kW, és necessari sol-licitar una Inspeccio Inicial
d’'un Organisme de Control Autoritzada (OCA),
previament a l'obtencio del RITSIC. |, per instal-lacions
superiors a 100 kW amb excedents, caldra demanar la
Inspeccio Inicial i, a més, '’Autoritzacio Administrativa
Previa, mitjancant el seguent enllac: Autoritzacio
Administrativa Prévia.

Aguest tramit és generalitzat per totes les modalitats
d’instal-lacions i es tramita al Departament Industria
mitjancant el tramit en linia que podrem trobar al
seglent enllac: Tramit RITSIC.
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= index Tacié de la declaracié responsable per a instal-lacions eléctriques
oe paixa tensié (posada en servel, modificacions i babxa)

Posada en servei

“OM

Ber interret

Empreses | professionals En qualewol momans

Qué has de saber?

@ Aquest tramit nomeés es pot fer per internet.
al que us identifiqueu quan envieu el formulari amb I

* Persona fisica

* Persona jur

* Persona vinculada a una organitzacié a apacitat de representacio

& Perinternet v

[® Perinternet A

Presentar la declaraci6 responsable de posada en servei

Els passos a seguir sén els seglients:

1. Descarregar el formulari des de la pagina "Presentar la declaracio responsable de posada en servel”
{podeu accedir-hi clicant I'enliag que hi ha en aquest mateix apartat)
2. Emplenar el formulari

Presentacio de la declaracio responsable per a |a posada en servei d'una instal.lacio eléctrica
de baixa tensio

2] &

Accés al formulari sense identificacio digital Accés al formulari amb identificacioé digi
Si hi accedeixes sense |dentificar-te, haurds d'emplenar totes lag Cal que Uidentifiquis amb algun dels .
teves dades al formulari, vallds , com ['TdCAT Mébil, CIE

Certificat, FNMT, T-CAT, Camerfirma, etc.

Accedeix sense identificacio digital Accedeix amb identificacis digital

Il-lustracié 16. Procés per tramitar el RITSIC amb la Generalitat.
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A partir de 'atorgament del RITSIC, es podra
tramitar el document acreditatiu d’'acompliment del
procediment administratiu i de la inscripcio en

el Registre d’Autoconsum de Catalunya d’'una
instal-lacio generadora (RAC).

Aqguest document es tramita al Departament d’Accio
Climatica i el model del document dependra

del model d’'instal-lacio.

Els documents i els annexos a entregar varien segons
la modalitat, a continuacio trobarem la documentacio
requerida per cada modalitat:

3.1 INSTAL-LACIONS P < 15 kW AMB SOL
URBANITZABLE

Per instal-lacions d’autoconsum fins a una poténcia
de 15 kW amb excedents, acollits a compensacio i sol
urbanitzable, haurem d’entrar al seglent enllac per
poder tramitar el RAC: Tramit RAC per instal-lacions
amb potencia menor a 15 kW.

3.2 INSTAL-LACIONS 15 kW
<P <100 kW

Per instal-lacions amb aquest rang de potencies, ens
podem trobar les seglents modalitats:

a) Instal-lacions d’autoconsum amb potéencia inferior a
100 kW i superior a 15 kW, sense excedents, acollits

a compensacio i sol urbanitzable, haurem d’entrar al
seglent enllac per poder tramitar el RAC: Tramit RAC
per instal-lacions amb potéencia inferior a 100 kW, sense
excedents.

D) Instal-lacions d’autoconsum amlb potencia inferior
a 100 kW i superior a 15 kW, amb excedents, acollits

a compensacio i sol urbanitzable, haurem d’entrar al
seglent enllac per poder tramitar el RAC: Tramit RAC
per instal-lacions amb potéencia inferior a 100 kW, amb
excedents.
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https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-generadora-dautoconsum-amb-compensacio-dexcedents-fins-a-15-kW-en-sol-urbanitzat?category=75236c7c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-generadora-dautoconsum-amb-compensacio-dexcedents-fins-a-15-kW-en-sol-urbanitzat?category=75236c7c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-generadora-dautoconsum-tipus-1-de-fins-a-100-kW?category=75236c7c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-generadora-dautoconsum-tipus-1-de-fins-a-100-kW?category=75236c7c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-generadora-dautoconsum-tipus-1-de-fins-a-100-kW?category=75236c7c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-generadora-dautoconsum-amb-compensacio-dexcedents-de-fins-a-100-kW?category=75236c7c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-generadora-dautoconsum-amb-compensacio-dexcedents-de-fins-a-100-kW?category=75236c7c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-generadora-dautoconsum-amb-compensacio-dexcedents-de-fins-a-100-kW?category=75236c7c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
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c) Instal-lacions d’autoconsum amb poténcia inferior a
100 kW i superior a 15 kW, amb excedents, no acollits
a compensacio i sol urbanitzable, haurem d’entrar al
seglent enllac per poder tramitar el RAC: Tramit RAC i

RIPRE per instal:lacions amb poténcia superior a 10 kW

I inferior a 100 kW, no acollits a compensacio.

3.3 INSTAL-LACIONS P > 100 kW

Per instal-lacions amb poténcia superior a 100 kW, ens
podem trobar les seglents modalitats:

a) Instal-lacions d’autoconsum amb potéencia superior
a 100 kW, sense excedents, no acollits a compensacio,
haurem d’entrar al seglUent enllac per poder tramitar
el RAC: Tramit RAC per instal-lacions amb potéencia
superior a 100 kW, sense excedents. Comentar que

aquest model d’instal-lacio no tindria sentit per un
col-lectiu, degut a la necessitat del repartiment de
coeficients.

D) Instal-lacions d’autoconsum amlb potencia superior
a 100 kW, amb excedents, no acollits a compensacio,
haurem d’entrar al seglUent enllac per poder tramitar el
RAC i el RIPRE: Tramit RAC.

La documentacio requerida és la seglent:

e Sol-licitud autoritzacié administrativa prévia i de
construccio.

» Sol-licitud d’explotacidé definitiva, inscripcio
definitiva en el Registre d’Instal-lacions de
Produccié d’Energia electrica i inscripcio en el
Registre d’Autoconsum de Catalunya.

 Declaracio responsable per a la posada en servei,
la modificaciod, el canvi de titular.

o Certificat electric de baixa tensidé (CIE).

LoOpSsLoNs<m


https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-generadora-dautoconsum-acollida-a-la-venda-excedents-de-10KW-a-100kW?category=75236c7c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-generadora-dautoconsum-acollida-a-la-venda-excedents-de-10KW-a-100kW?category=75236c7c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-generadora-dautoconsum-acollida-a-la-venda-excedents-de-10KW-a-100kW?category=75236c7c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-generadora-dautoconsum-sense-excedents-de-mes-de-100-kw?category=75236c7c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-generadora-dautoconsum-sense-excedents-de-mes-de-100-kw?category=75236c7c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Installacio-generadora-dautoconsum-acollida-a-la-venda-excedents-de-mes-de-100-kW?category=75236c7c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=5
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» Certificat de direccid i acabament
d’obra d’instal-lacié de produccidé
d’energia eléctrica

Afegir que, per aguesta modalitat
d’instal-lacio, es requereix obtenir

el document de Registre d’Instal-lacions
de Produccié d’Energia Eléctrica (RIPRE).
No s’ha de realitzar cap tramit, ja que la
Generalitat s’encarrega de realitzar el tramit
amb el Ministeri d’Energia, quan es sol-licita
el RAC.
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4. PROCES POST LEGALITZACIO

Per tal que es vegin activats i recompensats els
excedents a la factura eléctrica, haurem de tenir en
compte que en el procés de la sol-licitud del RAC, la
Generalitat es posa en contacte amb la distribuidora
per informar-la, mitjancant el document Al,

gue hi ha nou punt de generacio.

Un cop la distribuidora rep el formulari, es posa en
contacte amb la comercialitzadora, mitjancant el
formulari D1, per informar-la del nou punt de generacio
I del tipus de modalitat.

Posteriorment, la comercialitzadora s’hauria de posar
en contacte amb el o la clienta per informar de la
modificacio del contracte d’acceés, per tal de que
s‘apliqui la compensacio. Tot i aixo, ens podem trobar
gue no es doni el cas i/o que el procés s’hagi quedat
encallat en el formulari D1.

Per aguest motiu, recomanem que, un cop la
Generalitat faciliti el RAC als i les clientes de
'autoconsum col-lectiu, cada un dels participants

de la compartida es posi en contacte amb la
comercialitzadora, entregui els seglients documents
individualment, per tal de formalitzar el nou contracte
I incloure la modalitat d’autoconsum rebuda:

e RITSIC

 RAC

- CIE

e Acord de repartiment
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Un cop lliurada la documentacio, la comercialitzadora
t’envia el contracte per verificar les dades. En cas que
les dades siguin correctes, s’hauria de senyalar:

“Si, acceptar el tramit”.

A continuacio, la comercialitzadora es posa en
contacte de nou amb la distribuidora per demanar

la modificacio del contracte ATR. La distribuidora
accepta la peticido de modificacido ATR i activa les
noves condicions contractuals.
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